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RESUMEN DE POSTES.

57 POSTES DE CONCRETO PCR 12-750

04 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600

18 POSTES DE CONCRETO PCR 9-400 COMO
CONTRAPOSTE

RESUMEN DE TRANSFORMADORES.

13 TRANSFORMADOR DA1-10-13200-240/120V.
01 TRANSFORMADOR DA1-10-13200YT-240/120V.
01 TRANSFORMADOR DA1—25—13200-240/120V.
165 KVA INSTALADOS.

RESUMEN DE CONDUCTOR.

2F—2F ACSR CAL. 3/0 = 14513 KM
NEUTRO ACSR CAL. 1/0 = 0+530 KM
AL—ACSR 2+1 CAL. 1/0 = 2+373 KM

NOTAS DE OBRA:
FSTA OBRA SE CONSTRUIRA EN MEDIA TENSION EN 2F—2H CON CONDUCTOR ACSR 3/0

L CONDUCTOR NEUTRO DE M.T. SERA ACSR CALIBRE 1/0

L CONDUCTOR PARA BAJA TENSION SERA ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0 ACSR
SE INSTALARAN TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS DE 10XVA,13200,120/240
SEINSTALARAN APARTARRAYOS EN LAS BOQUILLAS DE B.T. EN EL TRANSFORMADOR

SE INSTALARAN CCF’S EN EL TRANSFORMADOR PARA PROTECCION Y MANTENIMIENTO
SE INSTALARAN BIGOTES EN B.T.

SE INSTALARA PROTECTOR ANTIFAUNA EN EL TR.

FL POSTE EXISTENTE "a Y t” SE CAMBIARAN POR DE 12-750, QUEDANDO COMO "A Y T
FL TRANSFORMADOR EXISTENTE No ECO 109304 SE REUBICARA AL POSTE ™17

L POSTE EXISTENTE “e” SE CAMBIARA POR UNO DE 13—-600 YA QUE ESTA AL CRUCE
DE LA CARRETERA FEDERAL AL ISTMO.

LOS POSTE "E, 9, 30 Y 337 SERAN DE 13—-600 YA QUE ESTA AL CRUCE

DE LA CARRETERA FEDERAL AL ISTMO.

LOS POSTES EXISTENTES DE LAS ESTRUCTURAS (h,n) SERAN DE CONCRETO PCR—12-750
EN LOS POSTES "AK,T,4,10,24,40 Y 48" SE COLOCARAN 2 CCFS COMO ENTRONQUES
PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LOS RAMALES.
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CUADRO DE DISPOSITIVO S DE LAR.D, EXISTENTES
No POSTES ceF's| g DISPOSITNOS K
8 EXISTENTE 2 exsr| O, | tPIIR2 3
b EXISTENTE 1”2 BSA %
c EXISTENTE VRINVR2 1R31R IRVEAD
¢ EXISTENTE PS30RD1 RBA
e EXSTEHTE 1 et A 170 3K
i EXISTENTE ReY: RSA
] EXISTENTE VAZN TR1/1RY RVEAD 1K
n EXISTENTE vsen 1Pt B
EXISTENTE vsen 1Pt
j EXISTENTE VsV e PR
P EXISTENTE VAN 1RIRY 2RVED | oK
| EXISTENTE vAZN IRIART RvEAD | K
™ EXISTENTE vsan 1P
n EXISTENTE VE2N 121
s EXISTENTE vAZN IRIAR
: EXISTENTE 1R3 msA K
s EXISTENTE AD3N RSA
: EXISTENTE 1PN 173

Sraay 30 2 Aidd ERRN LY

%

CUADRO DE DISPOSITIVO S DE LO S ENTRONQUES MODIFICADOS

Na,

No POSTES CCF'S | wor, DISPOSITVOS K
c EXIBTENTE VAZNNR2 IRIARIART | 2RVEAD | 3K
4 EXISTENTE PSI0RO2 iR REDA 3K
{ EXISTENTE ADO 2RSA 3K
p EXISTENTE VAN RIIRG RYEAD | 3K
i EXBTENTE vszN 1P3
; EXISTENTE VSaNvS2 1RINRI-1PT REA K
k EXISTENTE 2 VAN 1RIARINRY | 2RYED RBAD | 3K
: EXISTENTE VA2N 1R11RS RVEAD | 3K
m EXISTENTE vsan tPa
a EXISTENTE VAZN 1R3NRY RVEAD 3K
: EXIBTENTE tRIARS RaA 3K
: EXISTENTE ADINRD? 171 RSARDA | 3K

\

ING. GERS

POSTE|{CUADRANTE ESTE NORTE CUADRO DE DISPOSITIVOS AEREQOS PROYECTADOS
1 14Q 778394 | 1866940 NOJPOSTE [SERIE [BANCO PRIMARIO DISPOSITIVOS SECUNDARIO| RETENIDA | K
2 14Q 778331 1866835 1 112-750 REUB. VR2N DA1-25-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RVP BK
3 14Q 778178 | 1867756 2 | 12-750 1R3 RSA 3K
5 14Q 778233 | 1867840 4 | 12750 VAZN 2CF2A 1R3/1R1 RVEAD 3K
s v I T 5 | 12-750 VAZN _ 1P3 RBAD
- e 72280 | 1857927 3 :gjgg 1 VR2ZN DA1-25-13200-240/120V 2CF2A 1R13:3R1 RE;;%ARVP BK
8 14Q 778299 | 1867973
S 12Q 778506 | 1867968 8 | 12-750 dEs RSA LS
10 14Q 778536 | 1867964 9 | 13600 VAZN tal READ
. TG A 10 | 12-750 VAZN 2CF2A TR3RA RVEAD  |3K
11 [ 12-750 2 VS2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 6K
12 14Q 778636 1867963 121 12-750 VR2ZN/RD2 1R3/1R3 |RVEAD, RBAD|3K
13 140 778648 1867981 13 12-750 RD2ZN/RD2 1P3-1R1 RPP, RBAD
14 14Q 778669 1868027 141 12-750 1R3 RSA 3K
15 14Q 778698 | 1867974 15[ 12-750 VAZN 1R3/1R1 RVEAD |3K
16 14Q 778748 | 1867968 16 12-750 V82N 1P3
17 14Q 778792 | 1867963 17 [ 12-750 3 VRZN DA1-10-13200-240/120V 2CF2A | 1R3/1R3/1R3 RVEAD 6K
18 14Q 778816 1868008 18| 12-750 1R3 RSA 3K
19 14Q 778817 1867920 19| 12-750 1R3 RSA 3K
20 14Q 778644 | 1867239 20| 12-750 1R3 RSA 3K
2 1Q 778671 | 1867282 211 12-750 1P3 RSA
5 10 —atos | 1867325 22 | 12-750 4 VR2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RVP BK
= i R R 23] 12-750 VR2ZN/RD2 1R3/1R3  |RVEAD, RBAD|3K
7 Nl T e =75 24| 12-750 RD2ZN/RD2 2CF2A 1R3/1RA 2RBAD__[3K B
% 140 778735 | 1867455 £} 12750 ADBN/VA2 : P RVEAD
26 | 12-750 5 VR2ZNIVR2 DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R1/1P3 RBAD, RVP |BK
2 14Q 778766 | 1867481 155 3 RSA
27 140 778739 | 1867523 58T12750 S RSA =
28 140 778720 | 1867569 e T 15750 VSN .
29 14Q 778793 | 1867436 30 | 48600 |/ RD2N/RD2 1R3 RDA, RBA |3K
30 14Q 778818 1867393 311 12-750 1R3 RSA 3K
31 14Q 778792 | 1867489 35 12750 1P3
32 140 778819 | 1867446 33| %600 [ < 6 RD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RBA BK
33 140 778846 | 1867404 34| 12750 1P3
34 140 778870 | 1867360 35| 12-750 1R3 RSA 3K
35 14Q 778896 | 1867317 36 | 12-750 8 VR2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R3/1R1 RVP, RSA |BK
36 14Q 779669 | 1857052 37| 12-750 1R3 RSA 3K
37 14Q 779696 | 1867096 38 | 12-750 1R3 RSA 3K
38 ma | 77ea31 | 1ss6s7s 39| 12-750 10 VS3N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R3
o 20 79999 | 1865201 40 | 12-750 VS2ZN/RD2 2CF2A 1P3R1 RBAD  |3K
. 77 e T 41 12-750 E RD2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A TR/ 1R1 RSA, RBAD |6K
ol 140 779620 | 1865734 421 12-750 1P3
43712750 1R3 RSA 3K
42 140 779604 | 1865695 PR i REA W
& 14Q 779583 | 1865650 45| 12-750 12 V33N DA1-10-13200-240/1207 2CF2A 1R3 8K
S 14Q 779280 | 1865893 36 [ 12-750 VAN 2CF2A TR3/1R1__|RVEAD, READ| 3K
45 14Q 778825 | 1866186 711575 VEIN 13
46 14Q 778434 | 1865803 4812750 13 VS2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1R3/1R3 6K
47 140 778424 1865755 491 12-750 VS2N 1P3
48 14Q 778417 | 1865705 50 | 12-750 VAZN TR3/1R1 2RVEAD |3K
49 14Q, 778411 | 1865655 51| 12-750 VAZN TR3/1R1 RBAD, RSA |3K
50 14Q 778407 | 1865605 52| 12-750 14 VR2N DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 RVP, RBAD |6K
51 14Q 778391 | 1865537 53 | 12-750 1R3 RSA 3K
52 14Q 778366 | 1865492 54| 12-750 VS2N 1P3
53 ) 778341 | 1865449 551 12-750 15 VR2N DA1-10-13200YT-240/120V 1CF1A 1P3 RVP, RBAD (6K
54 14Q 778928 | 1867768 56 | 12-750 1P3 RSA, RBA
55 140 778892 | 1867733 pLide700 1R3 RSA  |3K
o 75 7egse | 1857638 A [12-750 RD2ZN 2CF2A 1P3-1R3 RBAD  |3K
57 14Q 778818 | 1867666 B | 12-750 1P3 RSA
2 Lt O T L : Eﬁﬁi Sk ?a%g\ri' L gi RBAD
‘f ;‘ﬁ Z?E: 1:2;;2‘; E 113600 REUB. VD2N DA1-15-13200-240/120V 2CF2A w3 RBAD  |BK
f | EXIST. AD3N RSA
] 14Q 779195 | 1867207 S TEXST = o
L 14Q 779333 | 1866885 h | EXST. 7 DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3 6K
M 14Q 779371 1866861 i TEXST. 1P3
0 14Q 779453 1866805 i |EXST. 1R3 REA 3K
k [ EXIST. RD2N 2CF2A 1R1 RBAD
I [EXST. 1R3 3K
m | EXIST. 1P3
n | EXIST. 9 DA1-10-13200-240/120V 2CF2A 1P3/1R3 REA BK
o | EXIST. 1R3 3K
r | EXIST. 1R3
s | EXIST. RD2N 1R1 RDA
T [12-750 PSTNVR2 2CF1A 1P3/1R3 RVEAD  |3K
LISTA DE MATERIAL A RETIRAR
No DESCRIPCION CANT, [UNIDAD
1 |AISLADOR 1C 4 | Pz
s T CA OISO FETERA B SLECIRICIED DIISIOL SURESTE, 2O Braoch
f ggggggggzulé‘gu” LY f;’ ,F,'; TRIFICACIGN CON VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DEL oé_ DE ) DE 2080
S |BASTIDOR B2 2 | Pz
& [CORTA CIRCUITO FUSIBLE 15KV | 2 | Pz a7 pistribucion
7 |CABLE ACSR 1/0. 160 | MT proyecto
8 |[CABLE AG 5/16. 15 MT
S |PERND ANCLA IPA 1 | Pz i e
10 [POSTE DE CONCRETD 11-700 2 | Pz B 1ns T ATENCION
eI ICITUDES
( RESUMEN DE OBRA EN LA R.D. ]
( POSTES PROYECTADOS J( CUADRO DE CARGAS )
POSTES (e[ [ == 52 |l | wot | |
Tipo Attura Resistencia Contidod REUB.| B 25 | 09 0.6 54 2186 NOTA1 ESTA APROBACIGN " LA OBRA PODRA EJECUTARSE
oC 13 500 4 1 L3 25 09 0.6 1.2 120 HASTA QUE HAYA ‘E 0 EL CO 22\ NSTRUCCIDN CORRESPONDIENTE,
2 | n 10 14 | o8 34 840 g ° v
PC 1 750 5 5|7 | w0 | = | 06 | 54 | 206 LOMISIO) > 3 Seogibll
ol 8 bl TR | NS0 0 0 7 DEPARTAMENTH (DR ARL ANEACTBREZINA DAXACA
S— L B OVISISY B RPN < T AEREO
- ; NE)- 3
7 |h 10 v | 08 42 20 1 _
(_TRANSPORADORES PROVECIMS ) [t ot a1 os— s o “AMPLIA w@!ﬁﬁ@sma@oﬁﬁs STRIBUCIAN DE
e I T R T T | s T e o ENERGIA™ ERABTRICH sEi, RSAS CALLES”
il 10 01 10 :; :; :: 2‘; z: :‘: :‘; LOCALIDAD, SANTIAGO MATATLAN MUNICIPID. SANTIAGD LAN DISTRITO. TLACOLULA
TOTAL 16 160 Bl® ™ [ ® | 06 | 48 | %80
—conpuToR PRoTESDT ) e e e COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
[ Media Tension I3 ACSR 3/0 L=04000 Km =
Media Tension 2F-2H ACSR 3/0 L=14513 Km S/E TECNICO RESPONSABLE: : FECHA FEBRERD/2020
Hilo Neutro 1H-H ACSR 1/8  1=0+530 Km / 5
| Baja Tension AL (241) CAL 1/0 L=D4373 K | DIBUJ
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