SIMBOLOGIA

Poste de Concreto Proyecto

Poste de Madera Exist.

Poste de Concreto Exist.

Poste de Concreto Reubicado

Media Tensién Proyectada

Media Tension Existente

RESUMEN DE POSTES R.D.

Neutro Comin

Baja Tension Existente

23 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12—-750 AMPL.
09 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12—750 MEJ.

T —r— 01 POSTE DE CONCRETO OCT. DE 13—-600 MEJ.
"’: :‘*{""Ads — TOTAL: 33 POSTES DE CONCRETO OCT. NUEVOS
= Retenida Doble de Ancia NOTA: 12 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 9-400
—0_] Retenida Volada Estaca Doble Ancla

= Retenida Estaca Doble Ancla

—0» Retenida Estaca Ancla

§———— Retenida Volada a Poste

VOLUMEN DE OBRA
23 POSTES DE R.D.

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE:

02 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 BOQUILLAS DE
04 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 BOQUILLAS DE

30 KVA

TOTAL: 07 TRANSF. NUEVOS, CON CAPACIDAD

- - CONDUCTOR TOTAL DE CONDUCTOR DE CONDUCTOR CONDUCTOR | CONDUCTOR
—-{ Retenida de Banqueta Sencilla \ INTE(I;RI;’?)RSSDI'?\LES DE M.T.ACSR c O:SﬁECiOD: DE CONDUCTORES DE| NEUTROCORRIDO |MULT. 3+1 CAL.1/0 |MULT. 2+1 CAL.|MULT. 1+1 CAL.
= Retonida de Banqueta Doble Anda 5 l CAL.3/0 M.T. ACSR CAL. 3/0 CAL.1/0 B.T. 10B.T. 6 ACOM.
il i | 1-H 51
v Transformador proyectado D I A G R A M A U N I F I L A R i i | ! | H-C 49 35 —
— ‘ i I H-2 52.00 2 104.00 52 35 COORDENADAS U.T.M. SANTA MARIA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN
ransfomador Existente | i i 2-E 53
‘Y7 PRI, 3F-3H EXIST. ACSR 3/ O I i Il Il 23 45.00 2 90.00 45.00 35 MIXTEPEC, JUXTLAHUACA.
i i i 34 48.00 2 96.00 48 No. ESTE NORTE ALTURA
® TR @ @ A gy 1 51.00 2 162,00 2 = 1 618432 1908237 2190
Uevario N 3CCF 14.4 KV g 67 55 2 618333 1908208 2193
x suario Nuevo RS 7P g, AL 310 acsk cAL. 30 ACSR = " Detalle [yl = o 2 — = 3 618292 1908198 2196
SIMBOLOGIA DE COLORES. @ L=51m = . <N es?:bb w3 9{-192 gggg ; 1:’: ofg’ =5 50 tsl 618246 1908185 2196
‘ | i | Detalie d T ' ' )
BB ELEMENTOS PROYECTADOS T | i [ : e e = 5 e yo0a1s6 |z
FLEMENTOS EXISTENTES 2CCF2A 144 KV ‘ § Whioncion e e 114 K 200 3 800
- CAL. 310 ACSR CAL. 3/0 ACSR CAL. 310 ACSR CAL. 3/0 ACSR CAL. 3/0 ACSR CAL. 3/0 ACSR FUS. 1AMP. loog de medidor\_ | K-M 50 7 618135 1908205 2211
Il ELEMENTOS REUBICADOS. 2F.3H 2 3Fen 3Fn 23 Zam 2F-3H = 112:;1:’ 25100 3 159.00 23 8 618107 1908143 2224
L=359 m = m m m m m i — | 51 35
Il ELEMENTOS RETIRADOS. 2CCF2A 144 KV 2CCF2A 144 KV 2CCF2A 144 KV 3CCF3A 144 KV 2CCF2A 144 KV 2CCFRA 144 KV _— Detalle de | » 13-14 43 25 9 618409 1508127 2192
FUS,_ L A, g e ide Lesy RS LM ooy, RS _SNR . Soon RELEL. T THRATA % 10 KvA dimensiones |_—1 i <500 5 s = 48 10 618537 1908138 2198
@ } @ @ j @ h ubaza::zr;;z;ase H 16-0 30.00 3 90.00 30 11 618454 1908116 2196
T 10 KVA 15 KVA 15 KvA a0 Kva RTR 10 Kkva 15 KvaA | e oL 2 12 618418 1908103 2196
oF eF oF l 3F |, 2F '|‘ aF 108-11:; ;z.gg ; 1 7053)5) — 54 35 13 618366 1908095 2198
Amm 12 : ' ' = 2 14 618325 618325 2203
20-21 46 35
POSTE "S" BANCO 7, CAPACIDAD 15 KVA  vicente @f/// Y lUD o - - — — 12 21:;;‘ : izgzggi i(z)gg
DESCRIPCION "ESCUELA q torrerS e —— Detalle 22-S 44.00 3 132.00 44 35
SIN CLARO DE BAJA TENSION. PRIMARIA" R = W __de— iAo 52 = 17 618420 618420 2200
7 % & T i gl o2
ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR P e e = 5 ESCUELA sk | 18 618342 1908003 2207
. . \ PREESCOLAR
REFLECTORES 400W 2.40 2.66 ‘)\ Bco. EXIST. \:‘3’ TOTALES 749.00 1,836.00 246.00 174.00 1,086.00 366.00 19 618310 1907984 2212
H 0 30kVA | ECO. 210235
mws — | im i B\ A = = 20 618269 618269 2217
A LA FASES > ‘ 21 618229 1907940 2222
10" 3\
POSTE “L0° BANCO 3, CAPACKIAD 15 kA o\ 22 618405 1907987 2196
1USUARIO MUNICIPAL" KW [ KVATOTAL @\\\ CUADRO DE CARGAS 23 618442 1907899 2192
e el 333 @88 e Beo No. No. CAP. USUARIOS KVA/ KVA/ KVA UTIL. A 618352 1908337 2192
i KVA TOTALES = 3.33 134m = 1 ) BCO POSTE KVA NUEVOS EXIST. FASE A FASE B FASE C TOTALES USUARIO | ESPECIAL | TOTALES % B 618299 1908327 2193
4l Existe n—® N \\‘
1® 2 2 H 15 2 7 4 5 9 0.67 4.42 9.78 65.20 C 618368 1908269 2192
POSTE "13" BANCO 4, CAPACIDAD 15 KVA
- DESCHPCONIGESA, | v |on o ® 3 3 10 15 0 15 8 7 15 0.67 3.33 12.71 84.73 E 618316 1908258 2190
PARQUE Y CONASUPO" x 1 4 4 13 15 2 5 3 4 7 0.67 7.98 10.66 71.07 H 618383 1908222 2190
IGLESIA DE LA COMUNIDAD 150 1.67 @ CELESTNO
— 3USUARIO | 1 BOMBA DE AGUA 2HP CRUZ Queno2 —ad 5 5 (0] 30 2 8 3 3 4 10 0.67 10.33 15.69 52.30 | 618350 1908140 2194
] | asten o ESPECIAL IGLESIA 149 1.65 6 6 19 10 2 6 4 4 8 0.67 5.36 53.60 J 618399 1908173 2192
PARQUE COMUNAL 4
] anisaTviaEs 2w | 7 7 s 15 0 8 7 1 8 0.67 5.43 10.12 67.47 K 618506 1908129 2195
— areco |zt |_asi Fysoo  HERWANDEZ CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES L 618568 1908148 2200
a = : RU7 No. POSTES BCO. PRIMARIO SECUNDARIO OBSERVACIONES M 618512 1908079 2199
7N ALT. RESIST. B.T. BAST. SERV.|{ RETENIDA [TIERRA N
b — A PC 12-750 EXIST. EXIST | AD30-AD2/RP10)1TR30-30KVA;3ADA'S,3CCF3 | 1R3/1R3/1R1/1R1 2RSA/1READ K RETIRAR LARP10Y RSA 618463 1908064 2199
7N POSTE "H" BANCD 2, CAPACIDAD 15 KVA D, B PC 12-750 | EXIST. VS20/RP1 1P3/1R3 1RSA RETIRAR LARP10 Y RSA O 618383 1908038 2201
DESCRIPCION “ESCUELA RN P— O c PC 11-500 | EXIST. | EXIST RP10)1TR10-25KVA, 1ADOM,1CCF10 1R3/1R1 K |SE RETIRARA TODA LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y EL TRANSFORMADOR S
1 USUARIO PRESCOLAR" j d PC 9400 EXIST. 1P3 RETIRAR LA ESTRUCTURA DE B.T. Y POSTE. 618421 1907946 2195
ESPECIRL lBOMBBl; ﬁ :S;JA TIPO 1 . = e PC 11-500 EXIST. | EXiST RP10)1TR10-10KVA, TADOM,1CCF10 1R3/1R2 2RSA/IREA K___|SE RETIRARA TODO LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y EL TRANSFORMADOR T 618466 1907847 2199
2 . f PC 9400 EXIST. 1R3-1R2 RETIRAR ESTRUCTURADE B.T. Y POSTE.
AULAS 1.00 111 g PC 9400 EXIST. 1R2 1RSA RETIRAR TODO LA ESTRUCTURA DE B.T., POSTE Y RETENIDA.
* EN LAST ESTRUCTURAS ]PE D’éE%I?,A TENDSIE)N DONDE BLI.SET\I/DEDggé_DBIT%AF\’;SFDS!EPEAVDI?gnSgé i@éﬁgﬁ%gglﬁfq KVA TOTALES = 4.42 h PC 9400 EXIST. 1P3 RETIRAR LA ESTRUCTURA DE B.T. Y POSTE.
SE INSTALARA UN IEAS 1D Y ADICIONAL 2 BA ARA 3 < PC 9400 EXIST.
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLED POSTE "0" BANCO 5, CAPACIDAD 30 KVA ; PC 9400 EXIST. :22 ;23 gggzﬁnginggxlnggzNﬁngEYRETEN'DA
DESCRIPCION "CI:NCHA W KVATOTAL k PC 11-500 EXIST. EXIST TS30)1TR2AA-5KVA;2CCF2A 1P1/1R3 1REA K RETIRAR POSTE, ESTRUCTURA DE M.T., ESTRUCTURA DE B.T. Y TRANSFORMADOR
MUNICIPAL' L PC 11-500 EXIST. 1R3/1R3 1RSA/IRBA NO SE TOCARA LA ESTRUCTURA
2 USUARIO CANGHAG. MUNICIPAL, 8 3.20 3.55 M PC 11-500 EXIST. AD30/RD2 1R1/1R1/1R3/1R3 1RSA/IRVE RETIRAR RD20, REA CONVERTIR READ
ESPECIAL :/ESUE':;IS)RDEES;&)TVXMAL = 5 n PC 11-500 EXIST. EXIST RD20)2TR10-5KVA:2CCF2A 1R3/1R3 1RSA K RETIRAR TODA LA ESTRUCTURA EN M.T..B.T._ RETENIDAS Y TRANSFORMADOR
5 % o PC 11-500 EXIST. 1P3-1R3 1RSA RETIRAR TODA LA ESTRUCTURA DE B.T., POSTE Y RETENIDA.
RESPALDO CARGA FIESTAS] 5.00 555 ¢ P PC 9400 EXIST. 1P3 RETIRAR TODA LA ESTRUCTURA DE B.T. Y POSTE.
PATRONALES 6| > 4 q PC 9400 EXIST. 1R3/1R2 RETIRAR TODA LA ESTRUCTURA DE B.T. Y POSTE.
DETALLE DE CONEXION DE ELECTRODOS KVATOTALES= | 1033 Ul Eoggzg & r PC 9400 | EXIST. 1R2 1RSA RETIRAR TODA LA ESTRUCTURA DE B.T., POSTE Y RETENIDA.
[T 17} s PC 9400 EXIST. 1P3 RETIRAR LAB.T., POSTE
::;AAIEE%I;AA :gLiﬁ'ERUCTU RAS DE oyt % % t PC9400 | EXIST. 1R3 1RSA RETIRAR TODO LA ESTRUCTURA DE B.T., POSTE Y RETENIDA
) DETALLE DEL SISTEMA DE * B EEARAn . G
R 7% ) @ = corrido y en su lugar LISTADO DE MATERIALES A INSTALAR CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS
—— o et TIERRAS EN EL TRANSFORMADO A, = inatalar cloro de b ja — e waB— o POSTES oo, CRIMARIO SECUNDARIO
/N;JEMI'ngRO Aoe AggBRE VARILLA CW. VARILLA CW. VARILLA CW. SANTIAGO 3 '\ tension 2+1 cal. 1/0 1 ABRAZADERA 1BS PZA 18.00 LK RESDT. B.1. BAST.SERV.| RETENIDA |TIERRA
P ALAMBRE CU-4 o~ ALAMBRE CU—4 2 |ABRAZADERA2AG PZA 12.00 : i U L = T e
R R—— / 1 ey S i VRS OERASED . o g g 7:0 VS2N 1R3/AR3AR1 1B1 2RSA 1K
A COMPRESION CONEXION SOLOVGLE PARA 5 cm ) cgesmo P 4 |ABRAZADERAZBS PZA 705,00 " > ;sg xgg: 1R11é13R3 :g: 1R1S£é1A%EA L
ALAMBRE COBRE ELECTRODO 5 |ABRAZADERAZ2UH PZA 200
SISTEMA DE TIERRAS e (CARGA ESQUEMA EN LINEA BAUTISTA e e e e 5 12 750 1 VR2N)1TR2AA-10KVA;2CCF2A 1D3 1B1 1RVP 3K
|_ELECTRODO PARA TIERRA 7 |AISLADOR 13PD PZA 79.00 5 12 150 1D3-1R3 1B1 2RSA
5/8° 0 X 3.05 ml. 8 |ASLADOR1C PZA 160.00 i 12 750 1R3 181 1RSA 1K
DIAGRAMA ESQUEMATICO DE CONEXION 9 |ASLADOR 3R PZA 52,00 8 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
9 12 750 VA2N 1R1/1R3 1B1 1RVED 1K
GABINO 10 AISLADOR ASUS 15KV PZA 30.00
PARA UN BAJANTE DE TIERRA /\ SRAMOS = A AEREDE ADMNIOGAL 7 o e :c: :: ;:g 3 VR3N)1T\1I?::£;C5§!\:I§;\2CCF2A R1 r/=3R 121 1RVP 3K
12 |ALAMBRE DE COBRE CAL4 KGS 148.00 ; 1R1/1R3 181 1RVED 1K
/\ i 15— IANCLACONICACS e T 12 12 750 VD3NVR2 1D3/R1 1B1 1READ 1K
MATERIAL A RETIRAR, SANTA MARIA TEPOSLANTONGO P ARTARRAYO TR0 FD oMY = o 13 12 750 4 VR3NAVR3)1TR2AA-15KVA;2CCF2A 1P3R1AR3 1B1 2RVP 3K
, DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD 15 |APARTARRAYOS DE BAJATENSION PZA 21.00 :g g _7,:3 :;g :gl :222 =
% 16 |BASTIDOR B1 PZA 4400
93% POSTE DE CONCRETO PZA 16 7 TEASTDORES 5IA 500 16 12 750 VD3N 1R4/1R1 1B1 1RBAD/RSA | 1K
BASTIDOR B3 PZA 13 N - L O TRAMRT | 1T | TRSAREA | K
NOTAS: . &f BASTIDOR B2 PZA 5 30 |CABLE AGSR GAL.3/0 MTS 72675 19 12 750 6 VR2N)1TR2AA-10KVA;:2CCF2A 1R1/1R3 1B1 1RVPAREA | 3K
- 20 12 750
A . ) _ - » \ BASTIDOR B1 PZA 1 21 |CABLEAGS5/16 MTS 1,586.00 = > = :;g 131 1RSA
Se utlizara un sistema de 3F-4H con conductor ACSR cal. 3/0 AWG para la media tensi6n, como conductor de neutro @ ARRAZADERA o5 2 JCALEDE O PORTODC 1D MTS 63.00 5 . = T P 1= :222 e
5 . - . P LTIPLE 1+1 CAL 6 715,
corrido cable ACSR cal. 1/0 AWG, y para la baja tensidn sera cable multiple 3+1 cal. 1/0 AWG. B e 31 24 |CABLE MULTIPLE 211 CAL 110 $§ :1;222 23 12 750 1D3 1B1 1REA
*Se utilizarad un sistema de 2F-3H con conductor ACSR cal. 3/0 AWG para la media tensién, como conductor de neutro AISLABOR 10 FZh 50 25  |CABLE MULTIPLE 3+1 CAL. 160 MTS 18270 g L 0 1 154 1RSA 1K
: . Ny P CABLE AG 26 |CABLE THWCALIBRE 8 MTS 96.00 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
corrido cable ACSR cal. 1/0 AWG y para la baja tensién cable multiple 2+1 cal. 1/0. B METROS 60 AT ELD 1 o s 5 ™ W VRNV TROAAASKVAZCCE oA T e o e
*Se instalaran conectadoes CD9 tipo "T" o "L" para la conexion del cable CUF. o AILSADOR 3R PZA 12 28 |CONECTADOR CRU 310 PZA 18,00 ' 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
* . . . - ; |__a—T  —— a all a—T  ——— 29 |CONECTADOR TIPOT 1/0 PZA 21.00 J 12 750 VD2N 1D3 1B1 1READ
Se 1.r}stalaran conectadores CRU 1/0 para puentes en Baja Tensidn y conectador CRU 3/0 para los puentos en Media TRANSFORMADOR 1 BOQUILLA | PZA 5 B = Yo K 13 750 VEINVSS T e S -
Tension. . B CORTACIRCUITO FUSIBLE PZA 5 31 CONECTOR CILINDRICO 6 PZA 98.00 M PC 11-500 EXIST. 1R3 1READ 1K
. » . po . I T " L 32 |CONECTOR CRU 110 PZA 101.00 N 12 750 1R4 1B1 1RSA 1K
En das exlrosiopras ds paso i e deflexion s& dnstalsrd dasladores ToRR Y 6N 1as ESETOGUIIGE R TRASE ¥ SRGLAID 5 < aafl a 1 © 1 GUARDACABO G2 PZA 9 33 [CONECTOR DERVADOR TIPG 1/0-110 (504) | PZA 12300 0 13 600 | 5 | VS3NVR2)TTRGAIOKVASADA'S CCF3A | 1P4-1RI/IRA 1B1 RVE | 3K
utilizara aislador ASUS 13SHLC45N. CABLE ACSR CAL. 6 METROS 2723 34 |CONECTOR DERIVADOR TIPO 1/0-4 (508) PZA 71.00 S 12 750 7 VR3N)1TR2AA-15KVA;2CCF2A 1R3/1R3 1B1 1RVEDAREA| 3K
*Ga natalasd Grotetedds DeaTauNE & 4574 — p M.T. ; 2 35 |CONECTOR LINEAVIVA PZA 18.00 T 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
S a prot CC_: on protau las boqu s del transformador de , puentes del cortacircuitos y a las CABLE ACSR CAL. 1/0 METROS 240 36 |CORTACIRCUITOS CCF- 110-15-8000 PZA 18.00
estructuras de anclaje. . ) . [ )2 # AISLADOR 65V PZA 16 37 |CRUCETAPV200 PZA 4000
*E1l claro de neutro corrido del poste "K"-"M" sera retirado y en su lugar se colocara cable mutltiple 2+1 cal. 1/0 1 38 JCRUETAPT-200 P 400 '
AWG o < ABRAZADERA 1AG PZA 4 39  |ESLABON FUSIBLE DE 1 AMPERE PZA 12.00 LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE CERTIFICA
: n " L " u " " " n n n L] naan waau "n " n L " " u " n " 1] un u " g 4 — — 40 ESLABON FUSlBLE DEZMERES PZA 300 HA V
*Los postes: "c¢', "d","e","f","g","h","i","j","n","0","p","q","r","s" y "t" asi como la sus estructuras seran 1 L] =S 3 CRUCETA PT200 PZA 3 41 |ESLABON FUSIBLE DE 3 AVP PZA 300 E?_izﬁ:'::iﬁg%; Q%Lo\ﬁggﬁgflbziisizgEAPE&ﬁ:E%fE
retirados de la red e ingresados a almacén de la C.F.E. X = OJO RE PZA 4 R s i slo T L £ 2 DE DE 2021
*Los claros de media tension: "A-c","B-e" y "M-n" seran retirados de la red. 1 1 17 PERNO DOBLE ROSCA 16X356 PZA 8 44 |GRILLETE GAT PZA 11,00 '
*LOS Clar‘OS de ba]a tensi(’)n: "A-C", nB_eu ; "e'f", uf_gn + ne_in ; IIC_dII, nd_hu s Ilh_j n, um_nn, nn_on, no_pu , np_qn, uq_r.u ; nuo_s y " " " MOLDURA RE PZA 1 j: ggxg&ﬁ%ﬁ;REFORmAyo :;2 gggg NOTA' ESTAAPROBAC'ON NO ESAUTOR'ZAC'ON PARACONSTRUIR:
*Los transformadores del poste "c¢","e","k" y "n", serdn retirados de la red. 48 |OJORE PZA 12,00 EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.
*Las retenidas RSA de los postes A y B seran reteridas. CONSIDERACIONES: CONSTRUCGIONES - 23 5522832%3‘2,‘5’20 ﬁﬁ ?‘?28 DIVISION SURESTE
*La retenida REA del poste M se convertira en READ para el remate del claro de baja tensién. 4} La supsracién Norizomtal. Debe aplicarse oon el ounduotor desplazado 4o ou i Ve ) T 51__|PERNODOBLE ROSCAT6X35 PZA 7200 ZONA DE DISTRIBUCION HUAJUAPAN
% z 5 # . N . . . 0S1CL en reposoc por un vien a una presion m, con echa fina m
*Los transformadores monofasicos de dos boquillas serdan tipo autoprotegidos, agregando cortacircuitos fusibles como tomporatura de 16° C. ’ ! ’ e S e — B ’ :§ ng%%szA :Z\ 14::§§ DEPARTAMENTO DE PLANEACION
medio visible de desconexiodn. b) La separacién vertical. debe aplicarse en temperatura en los conductores de 50° C, ! s a accecitiesa accesiles  [FSCEEIE% 2 | orgortal | - Vatal 54 PLACA2PC PZA 37.00 PLAN
con flecha final sin carga parsonas.._ |parsonas (). personas (). [persones )| gticuar. LANO PROYECTO
*Los transformadores trifasicos se les instalara apartarrayo tipo ADOM para la media tensién, y cortacircuitos _ ‘ N o , oy o | o | s | w | = jemwm| e A L S : e L “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
. M x - . 7z c) Se recomienda dejar un espacio de 180 cm entre los edificios de mas de 3 pisos 6 la 23 kV 56 POSTE DE CONCRETO DE 12-750 PZA 31.00 -
fusibles como medio visible de desconexiodn. 15 m de altura y los conductores para facilitar la colocacién de escaleras en caso 57 POSTE DE CONCRETO DE 13-600 PZA 1.00 EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
*Se instalaran apartarrayos de baja tensi6n en las boquillas secundarias del transformador. go tnemuiin. e i T L o 123 TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC”
*Se instalaran bigotes en baja tensién concanle THW de cobre y las acometidas se conectaran desde los bigotes hasta O s oiotel, Kiiiaa . D1on: AMTIRTD VORI SOOFS U SOMREATENN i T e §0__[PROTECTOR ANTIFAUNAPARALINEA VTS 7500 UBIEREENC Lo S DAME S S NGRA BP L TDICG USSR OE
la base de medicién. balcén a la linea no debe ser menor a un metro. o _ . 61 [PROTECTOR PARARETENDA PZA 35.00 SAN JUARMIXTEPEC, DTTO. JUXTLAHUACA, OAXACA.
*TOdO matel‘ial ue se ré r‘etirado en la Obra como OsteS herr‘a 5 es.e Ui 0 de r.o-t CCi(’)n nd t ACSR e) En caso de que las separaciones anteriores no se puedadn lograr, los conductores 2 ri‘;:rt’:?rgee?iun minimiip::g?n?zgleezzti::é?crrzi::?asrs?:::m:‘:gzwe 62 RELLENO ACONDICIONADOR DE TIERRAS KGS 140.00
q > ks p ) ] »€q p Y e » conductor y eléctricos deben colocarse en estructuras tipo "V" o bien aislarse para la tensién ser mayor de 50 m. 63 REMATE ACSR 1/0 PZA 38.00
transformadores seran ingresados al almacén. de; Gporagidn: 64  |REMATEAGSME PZA 176.00
*Este proyecto esta sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E = poRanow £ L
- ) -F.E. 66 [TIRANTE H1 PZA 7.00
*Esta obra se construira segun las normas de C.F.E. 67  |TIRANTE 12 PZA 4000
68 TORNILLO MAQUINA 16*63 PZA 28.00
69 |TORNILLO MAQUINA 16X76 PZA 53.00
70 TRANSFORMADOR 2 B DE 10 KVA PZA 200
71 TRANSFORMADOR 2 B DE 15 KVA PZA 4.00
72 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA PZA 1.00
73 |TUBO DE ACERO GALV. DE 51 MM MTS 2.00
74 |VARILLAPARATIERRA PZA 4000

TOTAL DE 110 KVA IN

DETALLE DE CONSTRUCCION DE M

10 KVA
15 KVA

STALADOS

I I D [ = S 4%

‘i
!
{

RESUMFEN DE CONDUCTOR DE R.D.

5=

=)

i
i
{

I
|
|

LONGITUD DE M.T. (3F—4H) = 0+337 KMS.
LONGITUD DE M.T. (2F-3H) = 04412 KMS.

LONGITUD DE NEUTRO COM.

LONGITUD DE B.T. (3+1)
LONGITUD DE B.T. (2+1)

URETE PARA ACOMETIDA

0+245 KMS.
0+174 KMS.
1+085 KMS.

NUMERODE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION




