
PUNTOS GPS

NO ESTE NORTE

a 605935 1972539

1 605982 1972539

2 606018 1972540

3 606067 1972536

4 606082 1972574

5 606101 1972617

6 606104 1972569

7 606141 1972613

8 606174 1972640

9 606193 1972672

10 606176 1972696

11 606120 1972709

12 606164 1972737

13 606220 1972742

14
606265 1972720

15 606295 1972682

16 606294 1972633

e 606228 1972175

17 606278 1972207

f 605710 1971822

g

605710 1971738

18 605711 1971710

H 604229 1972066

19 604268 1972071

20 604318 1972072

21 604323 1972019

22 605167 1971852

23 605130 1971859

24 606111 1971597

25 606066 1971619

26 606120 1971627

k
605342 1971220

27 605346 1971241

28 605397 1971236

L 605913 1971407

29 605878 1971410

30 605842 1971406

N 605820 1971451

31 605812 1971423

32 605792 1971474

CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS

NO. POSTE BCO.
PRIMARIO SECUNDARIO

a EXIST.
RD2N) 2CF2A

1R1
RDA

1K

1 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2RDA 1K

2 12 750 TS2N 1P1

3 13 600 RD2N/VR2 1R1/1R3/1R3 RDA/RVEAD/RSA 1K

4 12 750 1P3

5 12 750 1R3 RSA 1K

6 12 750 1

VD2N)1TR2AA 15KVA 2CF2A

1P3 RBAD 3K

7 12
750

VD2N 1R3/1R1 RBAD/RSA 1K

8 12 750 VD2N 1R1/1R3 RSA/RBAD 1K

9 12 750 RD2N/RD2 1R3/1R3 RDA/RBAD 1K

10 13 600 2

RD2N/RD2)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R3/1R3 RBAD/RDA 3K

11 12 750 VR2N/VR2 1R3/1R3 2RVEAD 1K

12 12
750

RD2N/RD2 1R3/1R1 2RDA 1K

13
12

750
RD2N/RD2 1R1/1R3 2RDA 1K

14 12
750

VD2N
1D3 RBAD

15 12 750 3
VD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1D3 RBAD 3K

16 12 750 RD2N/RD2 1R3/1R1 2RDA 1K

e EXIST. 1R3 REA

17 12 750 1R3 RSA 1K

f EXIST. 4

VS2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A
1P3 3K

g

EXIST. RD2N CONV. A AD2N 1R1

18 12 750 5

RD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1 RBAD 3K

H 12 750 TS2N/RD2 1P1/1R1 RDA 1K

19 12 750 TS2N 1P1

20 13 600 6
RD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R3
READ/RSA

3K

21 12 750 1R3 RSA 1K

22 12 750 7

TS3N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R3 RVEAD 3K

23 12 750 1R3 RBA 1K

24 12 750 8

TS2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1P1/1R3 RSA 3K

25 12 750 1R3/1R3 2RSA 1K

26 12 750 1R3 RSA 1K

k EXIST. EXIST. 1R3

27 12 750 VS2N 1R3/1R3 RBA 1K

28
12

750 1R3 RSA
1K

L 12 750 TS2N/VA2 1P1-1R1/1R3 2RVEAD/RBAD 1K

29 12 750 VD2N 1D3

30 12 750 9

VR2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1D3/1R3 RVEAD/REA 3K

N 12 750 1R3 RSA 1K

31 12 750 1D1 REA

32 12 750 1R3 RSA 1K

CUADRO DE DISTANCIAS

No. CLARO

CONDUCTOR EN M.T. Y B.T.

FASES

NEUTRO

ACSR 1/0

CABLE

MULTIPLE

2+1 1/0

2F 3F

1 a-1 45 - 45 -

2 1-2 44 - 44 -

3 2-3 44 - 44 -

4 3-4 - - - 40

5 4-5 - - - 45

6 3-6 50 - - 50

7 6-7 50 - - 50

8 7-8 48
-

48
-

9 8-9 38 - - 38

10 9-10 32 - - 32

11 10-11 56 - - 56

12 11-12 54 - - 54

13 12-13
55

-
55

-

14 13-14 51 - - 51

15 14-15 50 - - 50

16 15-16 54 - - 54

17 e-17 - - - 55

18

g-18

27 - 27 -

19 h-19 38 - 38 -

20 19-20 50 - 50 -

21
20-21

- - -
43

22 22-23 - - - 41

23 24-25 - - - 49

24 25-26 - - - 50

25 k-27 - - - 18

26 27-28 - - - 48

27 L-29 35 - - 35

28 29-30 35 - - 35

29 30-N - - - 45

30 30-31 - - - 32

31 31-32 - - - 56

TOTALES 856 - 351 1027

DETALLE DE BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE

B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico

Conector

de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Abrazadera 2BD

Bastidor B1

Aislador 1C

Conector

Cilindrico

1+1-6

Conductor Multiple

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)
2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES
NO. ALT. RESIST. BCO. PRIMARIO SECUNDARIO

a
2(12) 2(750)

HA3N 1R1/1R1 4RDA 1K

b

2(12) 2(750)

HA3N/RD2 1R1/1R1/1R1 5RDA 1K

c 12 750 EXIST.

RD2N/RD2)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R1 2RDA 3K

d MADERA 11M. TS2N 1P1

e 12 750 1R3 RSA 1K

f 12 750 TS2N 1P1

g

12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 RDA/READ 1K

h MADERA 11M. TS2N 1P1

i
12

750 AD3N/TS3 1P3-1R1/1R1
2RDA 1K

j

12 750 AD3N/TS3 1P3-1R1/1R1 2RDA 1K

k 12 750 EXIST.

VD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R3 READ 3K

l 12 750
TS2N/RD2) 2CF2A

1P1/1R1 RDA 1K

m MADERA 11M. EXIST.

AD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R1/1R3 2RDA 3K

n MADERA 9M. 1R3 RBA 1K

DIVISION SURESTE

PLANO PROYECTO
RED MEDIA TENSION AEREA

                 LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE CERTIFICA
                    HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PLANO PROYECTO DE
                                         ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO

                                             A PARTIR DE _________DE _________ DEL 20____.

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

UNICO

PROYECTO:

REVISÓ

APROBO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Vo. Bo.

MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN. DISTRITO: HUAJUAPAN.

JUNIO/ 2023

S/E

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN, MUNICIPIO

DE SAN SIMON ZAHUATLAN"

RESUMEN DE POSTES DE LA R.D.

03 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600 DE RED.

29 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 DE RED.

03 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 COMO MODIFICACION.

  TOTAL 35  POSTES DE CONCRETO PROYECTADOS.

11 POSTES DE CONC. OCT. DE 9-400 COMO CONTRAPOSTE

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

01 TRANSFORMADORES TDA 2   15 KVA

08 TRANSFORMADORES TDA 2   10 KVA

09 TRANSF. PROYECTADOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 95 KVA'S

RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

LONGITUD DE CABLE 2F-2H CONDUCTOR  ACSR 3/0 = 0+856 KMS.

LONGITUD DE CABLE NEUTRO CONDUCTOR  ACSR 1/0 = 0+351 KMS.

LONGITUD DE CABLE MULTIPLE  (2+1) AL  1/0 = 1+027 KMS.

NOTAS:

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A  2F-2H CON CONDUCTOR ACSR 3/0  Y EL NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0.

* EN BAJA TENSION SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR MULTIPLE (2+1  CAL. 1/0) .

* SE INSTALARAN  TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 FASES  DE 10, 15 KVA Y SE ADICIONARAN CCF COMO MEDIO DE PROTECCION Y DESCONEXION.

* A LOS TRANSFORMADORES SE LE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSION DEL LADO DEL SECUNDARIO DEL TRANFORMADOR.

* A TODOS LOS TRANSFORMADORES SE LES INSTALARAN TIRA Y CAPUCHON PROFAUNA.

* SE INSTALARAN  CRUCETAS PV EN ESTRUCTURAS  DE PASO VS Y VD.

* SE INSTALARAN  CRUCETAS RV EN ESTRUCTURAS DE REMATE VA Y VR.

* EN TODOS LOS PUENTES DE COBRE SE INSTALARA PROFAUNA AL 100% HASTA EL CONECTOR DE LINEA VIVA Y EN CABLE DE RETENIDA AG-8 EN DONDE

ESTE MUY CERCA DE LA LINEA DE MEDIA TENSION.

* SE INSTALARAN ESTRIBOS PREFORMADOS PARA LA CONEXION DEL CONECTOR PARA LINEA VIVA.

* SE INSTALARAN CONECTORES CRU EN PUENTES DE M.T. Y B.T. DE ACUERDO AL CALIBRE DE CONDUCTOR.

* SOLAMENTE SE UTILIZARA CONECTOR TIPO "H" EN BIGOTES PARA ACOMETIDAS.

* SE INSTALARAN CONECTORES BIMETALICOS TIPO "T" O "L" PARA LA CONEXION DEL CABLE MULTIPLE DE B.T. CON EL CABLE THW- 1/0.

* SE AISLARAN LOS CONECTORES EN BAJA TENSION CON CINTA VULCANIZADA O MANGA TERMOCONTRACTIL.

* SE M.T. SE INSTALARAN AISLADORES TIPO 13PD EN ESTRUCTURAS DE PASO Y AISLADORES TIPO ASUS EN ESTRUCTURAS DE REMATE.

* EL MATERIAL DESMANTELADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR C. F. E.

* SE INSTALARA CONDUCTOR DE COBRE CU No. 4 PARA EL BAJANTE A TIERRA.

* POR NINGUN MOTIVO SE INVADIRAN PREDIOS PARTICULARES.

* ESTE PLANO QUEDA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION EN CAMPO.

* DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA SE ELIMINARA TODA RED DE B.T. QUE YA NO SEA NECESARIA.

Retenida estaca ancla doble

Retenida sencilla de ancla

Retenida doble de ancla

Retenida de banqueta

Transformador instalado

Baja tensión existente

Baja tensión instalada

Transformador existente

Corta circuito fusible

Tierra

Neutro instalado

Media tensión instalada a 13.2 kV

Media tensión existente a 13.2 kV

Poste instalado

Poste existente madera

Remate de Baja Tension

Retenida de banqueta ancla doble

Poste existente de concreto

VOLUMEN DE OBRA

31 POSTES DE RED.
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