DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DETALLE DEL SISTEMA DE TIERRA DE LOS
TRANSFORMADORES

“* LA BAJANTE A TIERRA DEBE SER UNA, SIN
EMPALMES, EL EXTREMO INFERIOR CONECTADO AL
ELECTRODO Y EL SUPERIOR AL NEUTRO O EQUIPO

** EN AREAS URBANIZADAS EL ELECTRODO DEBE
QUEDAR AL NIVEL DE PISO. EN AREAS RURALES,
DEBE QUEDAR A 20 CM DE PROFUNDIDAD. SE DEBE
COLOCAR FRENTE AL ORIFICIO DE BAJANTE DE
TIERRA DEL POSTE.

** EN DONDE EXISTA EXISTA SOLO BAJANTE PARA
REMATE DE BAJA TENSION O NEUTRO SE INSTALARA
UNA SOLA VARILLA

** EN DONDE EXISTA BAJANTE PARA
TRANSFORMADOR SE REALIZARA UN ARREGLO EN
DELTA CON TRES VARILLAS, AGREGANDO RELLENO
ACONDICIONADOR DE TIERRAS (GEM O GAP)

/
e,

NaenE cosne:
—t Wesmm

BAJANTE HACIA TIERRA FISICA.
DE LOS APARTARRAYOS Y
TANQUE DEL TRANSFORMADOR

VARILLA PARA TIERR,

VARILLA RARA TIERRA!

DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR
SIN CLARO DE BAJA TENSION.

MACRO LOCALIZACION:

MALLA DE TIERRAS

DISPOSITIVO 3 K.

BASTIDOR PARA
ACOMETIDA

Conector

Cilindrico 6-8

‘ Amarre del Neutro
de Acometida
(3 vueltas)

Conductor Multiple
1+1-6

A LA FASES

7

[

N

CUADRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
VO L U M E N D E O B R A NO. FOSIE No.DESERIE|  ECO ESTRUCTURAEN M.T. ESTRUETURAEN | prrrainas K
MATATERIAL | ALT. | RES. BT.
SIMBOLOGIA a PCR 11 500 PS3
b PCR 1 500 AD3 2RDA
31 POSTES NUEVOS O T o
/ \ d PCR 1 500 TS30 1R3 1RSA 1K
O Poste proyectado RESUMEN DE POSTES e PCR 12 | 750 TD30RD2 1R4/1R4 2REA 1K
f PCR 12 | 750 AD30-AD2 1P4
‘ Poste de madera existente 01 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 13-600 (NUEVO) g PCR 12| 780 | 310008 V020 D4 RDA
24 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 12-750 (NUEVO) | R | | 0 | wemr | e [RXTORTRRIOFSARR T pin | neomre |
@ 10KVA, 1CF'S)
Poste de concreto existente - ‘ P i P
06 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 12-750 (MEJORA) I -
@ Poste Reutilizado 14 POSTES DE CONCRETO NUEVO PCR 9-400 COMO ESTACAS k PCR 9 | 40 1P4 1RSA
[ PCR 9 400 R4 1RSA 1K
———————— Media Tensién Proyectada
RES U M E N D E CO N D U CTO R CUADRO DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS (RED)
——————————————————— Media Tension Existente — NO. ldat BCO ESTRUCTURAEN M.T. PRI RETENIDAS K
2F-2H ACSR CAL. 3/0 = 0+885 KM ALT. | RES. BT.
; s - A 12 750 TS3/RD20 1R1 1K
AN Baja Tension Proyectada NEUTRO ACSR CAL. 1/0= 0+570 KM - S —
- P B. T. AL-ACSR MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0-2 = 0+855 KM c | 12 | ™ VASOSCF'S ) RIIRT RVEAD K
— — Baja Tension Existente d EXISTENTE CONVERTIR TS3 EN AD30 1R1 2RDA
Neutro Comdn h EXISTENTE CONVERTIR VR20 EN VA20NR2 1R1 1RVEA EXIST ENRVEA] 1K
[ 12 750 |BCOEXIST | VR20(TRANSFORMADORES REUBICADOS) 1P4 1RVEAD 3K
[L Transformador Reubicado RESUMEN DE TRANSFORMADORES J 12 750 VD20 1D1 1RBAD
v Transformador Proyectado 05 TRANSF. DA2_1 0-1 3200_240/1 20V E 12 ;gg VR\?[?;\;RZ 1R13é13R1 21RR\‘|’EE$ 18
? Transformador Existente 50 KVA TOTALES 1 12 750 | BCOO! RD20(1TR2AA-10KVA 2CF'S 1A) 1R1/1P3 3K
/ — 2 12 750 1R3 1RSA 1K
A Corta Circuito Fusible ALFREDO. | 3 12 750 1P3-1R3 1RBA 1K
J_ Ti CODIGO DE COLORES GARCIA | 4 12 750 1R3 1RSA 1K
= ierra Il PROYECTADO
, W ExSTENTE \ 5 12 750 1R3 1RSA 1K
——0O—>  Retenida Estaca Ancla W RETRO | 6 12 750 AD30NR20 RVIRT 1RBAD 1RVEAD 1K
- Retenida Sencilla de Ancla B REUBICACION CARCIA | 7 12 750 V520 1P1
= Retenida Doble de Ancla | & B 12 =0 oz i 1READ
. 3 9 12 750 | BCO 02 VR20(1TR2AA-10KVA 2CF'S 1A) 1R1/1R3 1RVEAD, 1REA 3K
—] Retenida de Banqueta 5 2 | 750 1D3 1RBA
=
O:O% Retenida Volada Estaca Doble ) 11 L ol 1R3 1RSA 1K
, x 3 12 750 VD3/RD20 1R3-1P1 1RDA 1K
= Retenida de Banqueta Doble DEgo 12 | 750 | BCOO3 VS20(1TR2AA-10KVA, 2CF S 14) 13 3K
x Usuario PALACIOS 1y 13 600 VR20VR2 1R3/1R3/R3 2RVEAD 1K
\ / g 12 750 1R3/1R3 1RBA 1K
Bco. 12 750 1R3 1RSA 1K
< 2 12 750 VS20 1R3 1RSA 1K
ANGELINA. VIRGINIA 12 750 RD20RD2 R1/R1 2RDA 1K
LARA -
AT R TR RS st | \ N 12 750 | BCO 04 VR20(1TR2AA-10KVA 2CF'S 1) 1R1/1R3 1RVEAD, 1RSA 3K
CONCGEPTO UNDAD_ | CANTIDAD No X v ©eH ol 12 750 =
ABRAZADERA1BS Pza. 17 7 - 575890 1931618 x ~2 | e A 12 750 1R3 1RSA 1K
PBRAZADERA2AG Pz, 1 MIGUEL ALBERTO [0 w x 4l z 12 750 | BCO 05 VR20(1TR2AA-10KVA 2CF'S 1A) 1R3/R3AR3 | 1RVEAD,IRSAIRBA | 3K
PBRAZADERA 28D Pz, 0 2 675847 1931622 AGUILAR . </ MARISOL NATIVIDAD e \ m 750 3 TRSA K
£ Q| LARA & \
ABRAZADERA 2BS Pza. 64 3 675927 1931617 '{:>§“‘ AGUILAR ‘J |_|'_| ‘ \\\ y 12 750 1P3
ABRAZADERA2UH Pz 10 4 675928 1931656 - e \K ’\
ABRAZADERA3BD P 12 5 675976 1931614 J ; 2 ACSR 3,0| \\\\\Q /éﬂ\’ék (L fa0 1R3 1RSA 1K
ciiaial o e L 6 675296 1931660 (D)(nzomdl Z2HACSRY O >—-T0— ‘("W‘
ASLADOR 13PD Pza. 44 P €= AT A T y
Y = — 7 675308 1931594 | X e ®K I
ASLADOR3R Pz 54 8 675307 1931525 L4/ \ 3
ASLADORASUS 15 Pz. 48 9 675315 1931463 / ¢ MATRRRA
Y GARCIA
wg&g;‘f ES- *1050 10 675355 1931422 4} @
- .
ANCLACONICAC3 P % 1 i ipalres N x
APARTARRAYO PARABAJATENSION P 10 12 675215 1931723 RSN RETA \
BASTIDOR B Pz. 64 13 675242 675242 iy Isafgf{c | PALACIOS 1 CALLE PORFIRI
BASTIDOR B3 Pz 2 14 675276 1931798 S om- F 0DlAZ |
gﬁiﬁzg;’g gﬁ' é‘;g 15 675257 1931803 RN
: 5 |
CABLEAG 8 Ms: 1,400 i R 1R31655 ) f @ @ V\E’:OR
‘ 17 675320 1931800 CONVERTIR &8 CELESTINO
CGABLE CUF 1/0 Ms. 40 ESTRUCTURA TS30 EN - 1% __3F-3H CAL 1/0 EXIST.
CABLE MULTIPLE ALUMINIO (1+1)6C Mts. 500 18 675357 1931802 AD30,1R1,2RDA 3F-3H CAL 1/0 EXIST. RETIRAR POSTE B T % ]
CABLE MULTIPLE ALUMINIO(2:+1)1/0-2C Ms. 855 19 675364 1931873 INTERCALAR PC. @ PCR 11.500
G i i 20 675369 1931930 12750
CARGACADWELL 90 Pza. 38
CONECTOR CILINDRICO CAL 6 Pza. 60 2 675372 1931988
CONECTOR DERIVADOR TIPO H1/0-1/0 P 2 22 674162 1931986 \ CUADRO DE DISTANCIAS
CONECTOR DERIVADOR TIPO H4/0-4 Pza. 51 23 674104 1931992 —
CONECTOR DERIVADOR TIPO H 4/0-4/0 Pza. 148 24 674155 1931929 reﬁrar_L_b l “ % k> CLARO 2F-24 ACSR 1/0 MULTIPLE
CONECT OR LINEAVIVA Pza. 13 > 574150 1931870 retenidards | —_ INTERPOSTAL | ACSR 3/0 2+1
CORTAGIRCUIT OS DE DISTRIBUCION Pa 3 Rl (p)  PeHcALtoExsT 5 5 5
CRUGETAPR 200 Pz 12 R i
CRUCET APV 200 P 43 LB 12 40
ESLABON FUSIBLE EF 15K-1 Pza. 10 “ % “ 1-3 35
ESLABON FUSIBLE EF 16K-3 P 3 COORDENADAS UTM POSTES EXISTENTES - 34 40
GRAPAREMATE RAL 8 Pza. 48 No. X Y “ “@ 35 50
GRAPAY BASERB Pza. 6 | |
GRILLETE GAT P 10 a 2 1831585 “ \ b6 20
S PRTRCAI0 Bl P = b 675313 1931647 e 67 65 65
MENSULABS P 5 c 675245 1931709 x| E sco. pasn 78 65 65
MOLDURARE Pz, 16 d 675175 1931742 P b5 oo casn. 89 60 60
ol e i e 674508 1931958 \‘ AL e 9-10 55
PERNO 1PO Pza. 10 bl “ o - T
IR = = f 674454 1931988 o8 2o, 1011 45
g 674405 1932018 I S 0 o 6C 40 40
PERNO DR 16 X 356 Pza. 64 | |0 /:%\\ sy  2F—2H CAL 1/0 3F—34 CAL 1/0
PERNO DR 16X 457 Pz. 2% h 674367 1932044 ‘ \ Coy A B A C-12 70 70
PLACA1PC Pza. 100 i 674313 1932088 | "% _n-abc existenfe @ n-abc existente \ Zexist 12-d 40 40
o Fa e j 674331 1932017 @ © @ = 1545 £ 0
POSTE DE CONCRET O PCR-12-760 Pzar 30 k 674275 1931985 ¥ \ '\'i i w =
— : b 2o 1415 20
POSTE DE CONCRET O PCR-13-600 Pza. 1 I 674216 1931980 % \0%
POSTE DE CONCRET O PCR-9400 Pa 14 s NSANATN 3 15-16 50
PROTECTOR ANTIFAUNAPARABOQUILLA Pz, 10 2F-2HACSR 310 « B\ 1417 45 45
PROTECTOR ANTIFAUNAPARAPUENTE Ms: 30 N CALLE YOYUGUM ~ 17-18 40 40
PROTECTOR PARARETENIDAR1 Pza. 35 A \\ é 18-19 70 70
REMATEP ACSR1/0 Pza. 36 N \ 1920 55
REMATEP A8 (5/16) Pza. 190 AN AN
SOPORTE CV1 Pza. 10 \\ AN 20-21 55
TIRANTEH P 5 / ‘ h 50
TIRANTET2 Pz 40 ) 7 h-J 35 35
TORNILLO DE MAQUINA 16 X 63 Pza. 20 ﬁa S J-K 65 65
NG %
TORNILLO DE MAQUINA16 X 76 Pza. 50 w )’ “‘ e KL 55 55
TRANSFORMADOR 10KVA2 BOQUILLAS Pza. 5 / \ 4
TUBO DE ACERO GALV. DE 61 M. P 3 S i & &
VARILLAPARATIERRA Pza. 38 // // 22-23 55
VARILLAS PREFORMADAS ACSR 3/0 Pza. 18 / 23-24 55
g 24-25 55
? @ x TOTAL e - -
% MGk es (METROS)
3F—3H ACSR CAL 3/0 EXISTENTE 3F—3H ACSR CAL 3/0 EXISTENTE 3F—3H ACSR CAL 3/0 EXISTENTE 3F—3H ACSR CAL 3/0 EXISTENTE
e el e o MATERIAL A RETIRAR
, | 2F=2H ACSR © ® MATERIAL UNIDAD [ CANTIDAD
2F—2H ACSR CAL CAL 3/0 | | CABLEAGS NTS 80
L300 PROYECTADA | PROYECTADA | _2F2H ACSR CAL 3/0 PROYECTADA | _2F-2H ACSR CAL 3/0 PROYECTADA CABLE ACSR CAL 110 MTS | 540
o o L0 —|;sz:w° —|ss.z;<3/ﬂ CORTE DE CALLE. RREFE e B 2 NS | &
FUS. 1AMP. FUS. 1AMP. FUS. 1AMP. POSTE "13" FUS. 1AMP. POSTE "19" FUS. 1AMP. POSTE "I" FUS. 1AMP. POSTE "22" - + - ABRAZADERA 1 BS PZA 1
—— ABRAZADERA 2BS PZA 12
oA 10KkvA » Zg A " ch R " Z‘j:ﬁ\'ffma M ng o~ . | ABRAZADERAUC PZA 3
AISLADCR 13PD PZA 9
t | AISLADOR 16SVH044 PZA 12
RGA RGA RGA RGA 4 | ASLADOR G B7A 16
NOTAS: 1 ) AISLADOR B PZA 7
* Esta obra se construira en MT. a 2F-3H, con conductor tipo ACSR Cal.3/0 y neutro comun con conductor ACSR1/0 e u 8 it i :
- , p Iy . 8,3 i g 4,5 CORTACIRCUITOS DE DISTRIBUCION PZA 3
. . . . a ' o EoE I 2
*En B.T. se construira a 2F-3H, con cable tipo 2+1 multiple forrado calibre 1/0. 218 2% CONECTOR LINEAVVA PZA 3
: Lo . - : c e . iy w £ 9 s m CRUCETAPR 200 PZA 2
* Se instalara cinco transformadores monofasicos de una boquilla autoprotegido, adicionandoles CCF'S para su proteccion AR 1R E1E e e S 3
. 0 3 p -
* Se instalaran apartarrayos en el lado secundario de los transformadores. 5 | _: __ MNCHOTOTALDELACAUE100OmS *lr GRAPAREMATE RAL 8 PZA 6
* Se instalara equipo profauna para 15 KV en boguillas , puentes de los transformadores y en puentes de estructuras de — SRR s |2
media tension OJORE PZA 1
% . . CALLE INDEPENDENCIA
Se esta considerando 0.67 KVA por vivienda. CALLE PORFIRIO DIAZ PERNO DR 16 X457 PZA | 4
% . . . CALLE INUYUU PLACA1PC PZA 8
El material retirado sera ingresado al almacen de la CFE POSTE DE CONGRET0 11500 P7A 5
* Las retenidas se instalaran en via publica en caso que se instale en propiedad se otorgara el permiso del usuario POSTE DE CONCRET O PCR-9-400 PZA 4
. . . L . SOPORTE AP-1 PZA 1
* Esta obra de construita de acuerdo a los lineamientos y bases de disefio proporcionados por la CFE

* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION.
SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL 1 BASTIDOR B1 PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.
Y SE LE INSTALARA SUS BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE)
* SE INSTALARAN BIGOTES DECOBRE THW-8 EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION Y SERA DE
6 BIGOTES EL EL NEUTRO Y 3 BIGOTES EN CADA FASE.
* TODAS LAS ACOMETIDAS NUEVAS Y REUBICADAS SERAN CON CABLE MULT 1+1 AL-6 Y SE CONECTARA A LOS BIGOTES

CON CONECTOR CILINDRICO 6-8.

CUADRO DE DISTANCIAS DE ACOMETIDAS

SIMBOLOGIA:
CUADRO DE CARGAS GENERAL
o CARGA X ACOM. ACOM CAPACIDAD %
s ACOMETIDA | NUEVAS REUB TRl e TRANF. | UTILIZACION
1 0.67 4 0 2.68 10 27%
2 0.67 1 0 0.67 10 7%
3 0.67 4 0 2.68 10 21%
4 0.67 3 0 2.01 10 20%
5 0.67 3 0 201 10 20%

POSTE #BCO ECONOMICO |CAPACIDAD| FASES TRIFASICO |MONOFASICO[ YT RE&QE}&TEDE
1 1 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V
9 2 PROYECTADO 10 2 13200-240/120V
13 3 PROYECTADO 10 P X 13200-240/120V
19 4 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V
22 5 PROYECTADO 10 2 X 13200-240/120V

>
20 | INFRAESTRUCTURAS
(S

NUMERO BANCO UNIDAD | DISTANCIA
USUARIO NUEVO 1 1 M 15
USUARIO NUEVO 2 1 M 20
USUARIO NUEVO 3 1 M 35
USUARIO NUEVO 4 1 M 20
USUARIO NUEVO 5 2 M 20
USUARIO NUEVO 6 3 M 20
USUARIO NUEVO 7 3 M 20
USUARIO NUEVO 8 3 M 15
USUARIO NUEVO 9 3 M 10
USUARIO NUEVO 10 4 M 15
USUARIO NUEVO 11 4 M 10
USUARIO NUEVO 12 4 M 15

USUARIO REUBICADO 13 [REUB. 11422 M 25
USUARIO REUBICADO 14 [REUB. 11422 M 10
USUARIO NUEVO 15 M 10
USUARIO NUEVO 16 M 15
USUARIO NUEVO 17 M 25

MURETE PARA ACOMETIDA AEREA
ESPECIFICACION SSP-DPC001-18

ING. SALOMON JARA CRUZ \

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING.

LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS )

\(

2000

N\ MUFA

INTEMPERIE DE
32mm (1-1/4") DE

DIAMETRO

TUBO CONDUIT DE
FIERRO

GALVANIZADO

|- PARED GRUESA DE
32mm (1 1/4") DE
DIAMETRO Y CON

300mm DE LONGITUD

YW

DETALLE DE DIMENSIONES
DE CHAFLAN Y MUESCA

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—\

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

T

LI
DETALLE
o
g g o | Al oensionts ESTRIBO
2| & “n"| EectropoDE | . jlusicacion DE Base
~1* | POLIETILENO DE DE MEDIDOR
N 1" 25.4 mm, N \r_
s :v CENTRODE' - : + -!
he )] | CARGA PARA \ L BASE §SSHUFE ( ) I
INTERRUPTOR | TERMINALES 100 | |{mprems
TERMOMAGNETICK AMPERES e |
DE 1 POLO H
120VCA TIPO
== TNTEPERTE K
DETALLE DE A bl [FeiN EECTRoPe -
DIMENSIONES ] § poLEnENe  |FH
UBICACION DE BASE ot 127 |FH
DE MEDIDOR 8 : m
8 mm s
Bl oeraue
=il DE
H|  EesTriBO
1 JB Z -
281 E & 5 5 r' =_ i
) Ay A
g g DETALLE DE ESTRIBO DE
VARILLA #3
200
220 @ MURETE DE 22X22
- 8 CONGRETO FG-250
— (;/»;;;;:?@v‘s% :;25: VARS #3 @ 14 CMS A S,
DETALLE DE DIMENSIONES — R ]
UBICACION DE BASE PARA DETALLE DE DIMENSIONES DETALLE DE MURETE Y
MEDIDOR DE ESTRIBO DE SEGURIDAD ZAPATA AISLADA
[
DETALLE DE ESTRUCTURA 1R3
CON BASTIDOR DE SERVICIO.

ESTRUCTURA CON CONEXION A
TRANSFORMADOR TIPO POSTE
!

DETALLE DE DIMENSIONES

AMPLIACION DE LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD SANTA MARIA TILTEPEC DEL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA OBRA: )

DISTRIBUCION DE

DE CHAFLAN Y MUESCA

DE SAN PEDRO TOPILTEPEC
UBICACION:
MUNICIPIO: 322 - SAN PEDRO TOPILTEPEC DISTRITO:INSERTE DATO
tOCALlDAD: 0002 - SANTA MARIA TILTEPEC REGION: 04 - MIXTECA J
DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: N

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000 )

RED ELECTRICA AEREA

TIPO DE PLANO:

J

FecHA CLAVE DE PLANO: ————)
2025 AA-ARQ-01
ESCALA: No. PLANO:
EL QUE SE INDICA
——— ACOTACION:——— 1 de O 1
METROS ) U y
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