
NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS
01 

de

 01

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA

LOCALIDAD LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC),

MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

277 - VILLA SOLA DE VEGA

: 0132 – LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC)

 23 - SOLA DE VEGA

07 – SIERRA SUR

PLANO AEREO

PLANO AEREO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACIÓN

RESUMEN DE POSTES

33 POSTES DE CONCRETO OCT. 12-750

02 POSTES DE CONCRETO OCT. 13-600

________________________________

35 POSTES DE CONCRETO OCT. NUEVOS

NOTA: SE USARON COMO CONTRAPOSTE PARA

RETENIDA 08 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL NUEVOS DE 9-400

RESUMEN DE CONDUCTOR

CABLE ACSR CAL. 3/0 2F-2H = 2+968 KMS

CABLE ACSR CAL.  1/0 NEUTRO COMUN= 2+745 KMS

CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (2+1) CAL. 1/0 = 0+440 KMS

06 TRANSFORMADORES DA1-10-13200-120/240 = 60 KVA

01 TRANSFORMADORES DA1-15-13200-120/240 = 15 KVA

___________________________________________________

  07 TRANSFORMADORES CON UN TOTAL DE 75 KVA'S INSTALADOS

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

VOLUMEN DE OBRA

24 POSTES DE R.D.

Y

07 TRANSFORMADORES
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BCO. 01

 10 KVA
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BCO. 03

 10 KVA
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 10 KVA
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BCO. 04

 10 KVA
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 15 KVA
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Baja tension Existente

Poste Proyectado

Poste Existente

Retenida Estaca Anca Doble

Retenida de Banqueta Doble

Tierra

Media Existente

Retenida Estacla Anca 

Transformador Existente

Retenida Sencilla de Ancla

Baja tension Proyectada

Corta Circuito Fusible

Transformador Proyectado

Neutro Comun

Media Tensión Proyectada

Retenida de Banqueta Ancla
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