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EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 01

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

SANTA CATARINA TAYATA
SANTA CATARINA TAYATA

TLAXIACO
MIXTECA

AA-INST-01

PLANO DE PROYECTO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE

SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA TAYATA

UBICACION:

CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE
LOS CCF

BCO.01 0.75 AMP. POR FASE

BCO.02 0.75 AMP. POR FASE

BCO.03 0.75 AMP. POR FASE

BCO.04 0.75 AMP. POR FASE

BCO.04 0.75 AMP. POR FASE

BCO.01 0.75 AMP. POR FASE

Retenida estaca ancla doble

Retenida sencilla de ancla

Retenida doble de ancla
Retenida de banqueta

Transformador instalado

Baja tensión existente

Baja tensión instalada

Transformador existente

Corta circuito fusible

Tierra

Neutro instalado

Media tensión instalada a 13.2 kV

Media tensión existente a 13.2 kV

Poste existente madera

Remate de Baja Tension

Retenida de banqueta ancla doble

Poste existente de concreto

Poste proyectado de concreto

       BCO. 1
10 KVA

2F

3

2

1b
B

a
c

5

4

30 m.
MULT. 2+1 EXIST.

RETIRAR 

2F-2H

N 55 m. AB-N 55 m.

AB-N 55 m.

AB-N 30 m
.

AB-N 50 m
.2F-2H

2F-2H

3F-3H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

ABC-N EXIST.

AB-N EXIST.

MANUEL
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OSORIO

CAROLINA 
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ELMER
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CARRETERA RUTA FLECHADOR DEL SOL
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.2F-2H  EXIST. 2F-2H  EXIST.

       BCO. 2
10 KVA
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.

AB-N 50 m
.
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.

AB-N 55 m
.
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A-N EXIST.

2F-2H  EXIST.
2F-2H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

AB-N
 EXIST.

AB-N
 EXIST.

C
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ELIEL
SANDOVAL

ALBERTO
AGUILAR

ALBERTO 
BETANZO

GRACOBIA 
AGUILAR 

LAZO

USUARIO
EXISTENTE

USUARIO
EXISTENTE

       BCO. 5
10 KVA

2F

 BCO. EXIST.
ECO. 155194

10 KVA
2F

REUBICAR AL
POSTE 18

BCO. EXIST.
ECO. 155195

10 KVA
2F

BCO. EXIST.
ECO. S/N

155195 10 KVA
2F

25

24

23

22

21
20

19

18

q

17

p

o

55 m.

MULT. 2+1 EXIST.

RETIRAR 

r
2F-2H  EXIST.

2F-2H  EXIST.

AB-N 55 m.

AB-N 50 m.
AB-N 50 m.

AB-N 50 m.

N 50 m.

AB-N 50 m.

AB-N 45 m
.

A
B

-N
 50 m

.
N

 50 m
.

M
U

LT. 2+1 EXIST.

MULT. 2+1 EXIST.

CALLE PRINCIPAL A SANTA CATARINA TAYATA

ELIAS
RAMIREZ
OSORIO

WILLIAM
RAMIREZ
OSORIO

ARTURO
RAMIREZ
OSORIO

USUARIO
EXISTENTE

VOLUMEN DE OBRA
25 POSTES DE RED.

NOTAS:
* SE INSTALARÁ MANGUERA PROFAUNA EN LOS PUENTES DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN.
* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A  2F-2H  CON CONDUCTOR ACSR 3/0  Y EL NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0.
* EN BAJA TENSION SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR MULTIPLE (2+1  CAL. 1/0) .
* SE INSTALARAN  TRANSFORMADORES DE  2 FASES DE 10 KVA. SE ADICIONARAN CCF COMO MEDIO DE PROTECCION Y DESCONEXION.
* A LOS TRANSFORMADORES SE LE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSION DEL LADO DEL SECUNDARIO DEL TRANFORMADOR.
* A TODOS LOS TRANSFORMADORES SE LES INSTALARAN TIRA Y CAPUCHON PROFAUNA.
* SE INSTALARAN  CRUCETAS PV EN ESTRUCTURAS VS Y VD.
* SE INSTALARAN  CRUCETAS RV EN ESTRUCTURAS VA Y VR.
* SE INSTALARAN ESTRIBOS PREFORMADOS PARA LA CONEXION DEL CONECTOR PARA LINEA VIVA.
* SE INSTALARAN CONECTORES CRU EN PUENTES DE M.T. Y B.T. DE ACUERDO AL CALIBRE DE CONDUCTOR.
* SOLAMENTE SE UTILIZARA CONECTOR TIPO "H" EN BIGOTES PARA ACOMETIDAS.
* SE INSTALARAN CONECTORES BIMETALICOS TIPO "T" O "L" PARA LA CONEXION DEL CABLE MULTIPLE DE B.T. CON EL CABLE THW- 1/0.
* SE RETIRARAN LOS POSTES EXISTENTES "b,c,h,j,k,l,m,q,r". EL MATERIAL RETIRADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE.
* EL MATERIAL DESMANTELADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE.
* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR C. F. E.
* POR NINGUN MOTIVO SE INVADIRAN PREDIOS PARTICULARES.
* ESTE PLANO QUEDA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION EN CAMPO.

POSTE
BCO PRIMARIO SECUNDARIO

N° ALT. RESIST.
1 12 750 VD2N 1R1/1R3 READ/RSA 1K
2 12 750 VD2N 1D3 READ
3 12 750 1 VR2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1R3/1R3/1R3 RVEAD/RBA 3K
4 12 750 1R3/1R3 RBA/RSA 1K
5 12 750 1R3 RSA 1K
6 12 750 1R3/1R3 RBA/REA 1K
7 12 750 1R3 RBA 1K
8 12 750 VD2N 1D3 RBAD
9 12 750 2 VD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1D3 RBAD 3K

10 12 750 VD2N 1D3 READ
11 12 750 VD2N 1R3/1R1 RBAD/RSA 1K
12 12 750 3 VR2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1R1/1R3 READ/RVP/RSA 3K
13 12 750 1D3 RBA/RSA
14 12 750 1R3 RSA 1K

15 13 600 4 AD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1R1/1R3/1R3-1R1 RSA 3K

16 12 750 1R3 RSA 1K
17 12 750 VD2N 1R1/1R3 RBAD/RSA 1K
18 12 750 EXIST. VD2N)1TR2AA 5KVA 2CF2A REUB. 1D3 RBAD 3K
19 12 750 RD2N/VR2 1R3/1R3 RDA/RVEAD 1K
20 12 750 VD2N 1R3/1R1 RBAD/RSA 1K
21 12 750 VS2N 1R1/1R3 RSA 1K
22 12 750 VS2N 1P3
23 12 750 5 VR2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1P3 RVP 3K
24 12 750 1R3/1R3 2RSA 1K
25 12 750 1R3 RSA 1K
B 13 600 VA2N/RD2/VR2 1R3/1R1/1R1-1R1 READ/RVEAD 1K
e 12-750 EXIST. 1R3 RBA
g 11-500 EXIST. 1R3/1R1 RSA 1K
H 12 750 AD2N/VR2 1R1/1R1/1R3 READ/RDA/RVEAD 1K
i 11-500 EXIST. 1R3-1R1/1R3 RSA/RBA

POSTE
BCO PRIMARIO SECUNDARIO

N° ALT. RESIST.
a EXIST. 11-500 AD3N-AD2 1R4/1R3 2RSA 1K
b EXIST. 12-750 VS2N/RD2 1R3/1R3/1R1-1R1 READ/REA 1K
c EXIST. 11-500 1R3 RSA 1K
d EXIST. 12-750 EXIST. TS2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1R3-1P1 RSA 3K
e EXIST. 12-750 1R3 RSA 1K
f EXIST. 11-500 EXIST. TS2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1P3 3K
g EXIST. 11-500 TS2N 1P3
h EXIST. 11-500 TD2N 1R3/1R3 RDA 1K
i EXIST. 11-500 EXIST. RD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1P3/1R2 RSA 3K
j EXIST. 9-450 1P3
k EXIST. 9-450 1P3
l EXIST. 11-500 1P3

m EXIST. 9-450 1R3 RSA 1K
n EXIST. 11-500 TS2N/RD2)2CF2A 1P1/1R1 RDA 1K
ñ EXIST. 11-500 AD2N/RD2)2CF2A 1R1/1R1/1R3 3RDA 1K
o EXIST. 11-700 EXIST. TD2N)1TR2AA 10KVA 2CF2A 1D3 READ 3K
p EXIST. 11-700 AD2N 1R3/1R1 RDA/RSA 1K
q EXIST. 11-700 EXIST. RD2N)1TR2AA 5KVA 2CF2A 1R1/1R3 READ/RSA 1K
r EXIST. 11-500 1R3 RSA 1K

CUADRO DE DISTANCIAS

No. CLARO

CONDUCTOR MEDIA Y BAJA T.

FASES NEUTRO
ACSR 1/0

CABLE
MULTIPLE

2+1 1/0
2F

1 B-1 55 55
2 1-2 55 55
3 2-3 55 55
4 3-4 30
5 4-5 50
6 e-6 32
7 6-7 50
8 g-H 73
9 H-i 76

10 H-8 50 50
11 8-9 55 55
12 9-10 55 55
13 10-11 50 50
14 11-12 40 40
15 12-13 55
16 13-14 55
17 15-16 45
18 p-17 50 50
19 17-18 50 50
20 18-19 45 45
21 19-20 50 50
22 20-21 50 50
23 21-22 50 50
24 22-23 50 50
25 23-24 50
26 24-25 55
TOTALES 760 344 987

RESUMEN DE POSTES DE LA R.D.

24 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 DE RED.
01 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600 DE RED.

01 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 DE RED COMO MODIFICACION.
01 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600 DE RED COMO MODIFICACION.

  TOTAL 27  POSTES DE CONCRETO PROYECTADOS.

NOTA: SE UTILIZARAN 10 POSTES DE CONC. OCT. DE 9-400 COMO CONTRAPOSTE

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

05 TRANSFORMADORES TDA 2  10  KVA
05 TRANSF. PROYECTADOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 50 KVA'S

RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

LONGITUD DE CABLE 2F-2H CONDUCTOR  ACSR 3/0 = 0+760 KMS.
LONGITUD DE CABLE NEUTRO CONDUCTOR  ACSR 1/0 = 0+344 KMS.

LONGITUD DE CABLE MULTIPLE  (2+1) AL  1/0 = 0+987 KMS.

BANCO POSTE CAP. KVA
USUARIOS BALANCEO DE

FASES KVA / POR
USUARIO

BALANCEO DE
FASES KVA

TOTAL
FACTOR DE
UTILIZACIONEXIST. NUEVOS TOTAL FA FB FA FB

1 3 10 KVA 0 4 4 2.00 2.00 0.80 1.60 1.60 3.20 32.00%

2 9 10 KVA 1 2 3 1.00 2.00 0.80 0.80 1.60 2.40 24.00%

3 12 10 KVA 1 2 3 1.00 2.00 0.80 0.80 1.60 2.40 24.00%

4 15 10 KVA 0 1 1 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.80 8.00%

5 23 10 KVA 0 2 2 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 1.60 16.00%

REUB. 18 10KVA 2 0 2 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 1.60 16.00%
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AGUSTIN 
ORTIZ

JALIERA

CALLE INDAÑOCHA

BAJANTE DE TIERRA
CABLE DE COBRE NO. 4

LA CONEXIÓN DE LA VARILLA CON
EL BAJANTE SE FIJA CON CARGA

CADWELD No. 90

3 MTS.

EL
EC

TR
O

DO
 D

E 
TI

ER
RA

 5
/8

"

3 M
TS.

DETALLE DE SISTEMA DE TIERRA LINEAL

SISTEMA DE TIERRA LINEAL PARA
ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR.

SISTEMA DE UNA VARILLA EN ESTRUCTURAS
DE REMATE.

ALAMBRE DE COBRE No. 4
SEMIDURO DESNUDO

POSTE

PUNTOS GPS
N° ZONA ESTE NORTE
1 14 Q 653376 1918420
2 14 Q 653432 1918406
3 14 Q 653478 1918379
4 14 Q 653464 1918409
5 14 Q 653425 1918440
6 14 Q 652667 1918065
7 14 Q 652717 1918057
8 14 Q 653299 1918043
9 14 Q 653309 1917994

10 14 Q 653324 1917935
11 14 Q 653336 1917886
12 14 Q 653356 1917849
13 14 Q 653364 1917799
14 14 Q 653381 1917741
15 14 Q 653552 1918662
16 14 Q 653510 1918678
17 14 Q 653018 1918909
18 14 Q 653017 1918959
19 14 Q 653000 1919000
20 14 Q 652954 1919021
21 14 Q 652905 1919034
22 14 Q 652855 1919049
23 14 Q 652806 1919063
24 14 Q 652757 1919075
25 14 Q 652702 1919058
a 14 Q 653277 1918451
B 14 Q 653320 1918424
c 14 Q 653344 1918429
d 14 Q 652680 1918136
e 14 Q 652679 1918095
f 14 Q 653293 1918228
g 14 Q 653303 1918164
H 14 Q 653316 1918092
i 14 Q 653337 1918018
j 14 Q 653346 1917966
k 14 Q 653355 1917891
l 14 Q 653362 1917834

m 14 Q 653370 1917764
n 14 Q 653561 1918546
ñ 14 Q 653551 1918718
o 14 Q 653023 1918804
p 14 Q 653020 1918860
q 14 Q 653010 1918996
r 14 Q 652958 1919020

MATERIAL A RETIRAR

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

POSTE DE CONCRETO 7-500 1 PZA

POSTE DE CONCRETO 9-450 4 PZA

POSTE DE CONCRETO 11-500 4 PZA

POSTE DE CONCRETO 11-700 1 PZA

POSTE DE CONCRETO 12-750 1 PZA
CABLE MULTIPLE 2+1 (1/0) 85 MTS

BASTIDOR B3 8 PZA
BASTIDOR B1 1 PZA
AISLADOR 1C 25 PZA
AISLADOR 3R 8 PZA
CRUCETA PT 3 PZA
CRUCETA PR 2 PZA
CRUCETA PR 1 PZA

ABRAZADERA 1BS 7 PZA
ABRAZADERA 2BD 6 PZA
ABRAZADERA 2BS 4 PZA
ABRAZADERA 2AG 1 PZA

DETALLE DE BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE
B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico
Conector de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6
Conductor Multiple

Abrazadera 2BD Bastidor B1

Aislador 1C

Conector
Cilindrico

1+1-6
Conductor Multiple

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS) 2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

a

b

n

A

B

N

DETALLE PARA ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR
SIN CLARO DE BAJA TENSION.

* EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSIÓN.
  SE INSTALARA UN BASTIDOR B3 Y ADICIONAL UN BASTIDOR B1 PARA SERVICIO DE ACOMETIDA.
  Y SE LE INSTALARA BIGOTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. (VER DETALLE)

de Acometida
Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6
Conductor Multiple

Cilindrico 6-8
Conector

BASTIDOR  PARA
ACOMETIDA

BASTIDOR  PARA
ACOMETIDA

Bigotes

N 73 m
.

N 76 m
.
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